
附件12
护脐带产品注册技术审查指导原则
本指导原则旨在指导和规范护脐带产品的技术审评工作，帮助审评人员理解和掌握该类产品原理/机理、结构、性能、预期用途等内容，把握技术审评工作基本要求和尺度，对产品安全性、有效性作出系统评价。

本指导原则所确定的核心内容是在目前的科技认识水平和现有产品技术基础上形成的，因此，审评人员应注意其适宜性，密切关注适用标准及相关技术的最新进展，考虑产品的更新和变化。

本指导原则不作为法规强制执行，不包括行政审批要求。但是，审评人员需密切关注相关法规的变化，以确认申报产品是否符合法规要求。

    一、适用范围

本指导原则适用于护脐带。分类代号为6864。 

不包括粘贴类产品（如游泳贴）、含敷芯类产品以及含脐带夹（圈）、棉签、纱布块等组合包类产品。

二、技术审查要点

（一）产品名称的要求

产品名称应以产品结构或预期用途为依据命名，如新生儿护脐带、一次性使用护脐带等。

（二）产品的结构和组成

护脐带组成：外带、含或不含内垫、粘扣带或医用胶贴。外带材质一般为圈绒布、棉布、水刺法非织造布等材料。内垫材质一般为医用脱脂棉纱布、水刺法非织造布等吸水性材料。

    护脐带产品图示举例：
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不含内垫                      含内垫

（三）产品工作原理

新生儿断脐后，以脐带夹法或脐带圈套扎法结扎脐带，再用护脐带保护断脐部位。使用时，将护脐带内垫部位对准断脐部位并固定好（无内垫则对准中心），通过外力防止新生儿肚脐向外突出；内垫一般由吸水材料制成，保持断脐部位清洁干燥。

（四）产品作用机理

与产品工作原理相同。
（五）产品适用的相关标准
表1  相关产品标准

	GB/T 291.1-2009
	纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解 

	GB/T 7573-2009
	纺织品水萃取液pH值的测定

	GB/T 16886.1-2011
	医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验

	GB/T 16886.5-2003
	医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验

	GB/T 16886.7-2001 
	医疗器械生物学评价  第7部分：环氧乙烷灭菌残留量

	GB/T 16886.10-2005
	医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验

	GB 18278-2000
	医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求 工业湿热灭菌

	GB 18279-2000
	医疗器械 环氧乙烷灭菌确认和常规控制

	GB 18280-2000
	医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求 辐射灭菌

	GB 18401-2010
	国家纺织产品基本安全技术规范

	GB/T 19633-2005 
	最终灭菌医疗器械的包装

	GB/T 23315-2009
	粘扣带

	YY/T 0148-2006
	医用胶带通用要求

	YY/T 0287-2003
	医疗器械  质量管理体系用于法规的要求

	YY/T 0316-2008 
	医疗器械  风险管理对医疗器械的应用

	YY/T 0466.1-2009
	医疗器械  用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求

	YY/T 0471.1-2004
	接触性创面敷料试验方法 第1部分:液体吸收性

	FZ/T 64012.2-2001
	水刺法非织造布 第2部分:卫生用卷材


产品适用及引用标准的审查可以分两步来进行。首先对引用标准的齐全性和适宜性进行审查，也就是在编写注册产品标准时是否引用了与产品相关的国家标准、行业标准，以及引用是否准确。可以通过对注册产品标准中“规范性引用文件”是否引用了相关标准，以及所引用的标准是否适宜来进行审查。此时，应注意标准编号、标准名称是否完整规范，年代号是否有效。

其次对引用标准的采纳情况进行审查。即所引用标准中的条款，是否在注册产品标准中进行了实质性的条款引用。这种引用通常采用两种方式，内容繁多的、复杂的可以直接引用标准及条文号，比较简单的也可以直接引述具体要求。

如有新版强制性国家标准、行业标准发布实施，应执行最新版本的国家标准、行业标准。

（六）产品的预期用途

供新生儿断脐部位保护。
（七）产品的主要风险

护脐带的风险分析报告应符合YY/T 0316-2008《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》的有关要求。

1. 审查要点

（1）与产品安全性有关特征的判定是否准确（依据YY/T 0316-2008附录C）;

（2）危害分析是否全面（依据YY/T 0316-2008附录E）;

（3）风险可接收准则，降低风险的措施及采取措施后风险的可接收程度，是否有新的风险产生。

2. 产品风险分析

护脐带产品的风险主要存在于产品设计、生产、使用环节。根据YY/T 0316-2008的附录E分析护脐带的危害主要有:

（1）生物学危害：生物污染、环境污染、生物相容性；

（2）与产品使用相关的危害：不适当的标签、不适当的说明书、说明书上注意事项不全、由不熟练或未经训练的人员使用，对一次性使用产品再次使用的危害性警告不适当；

（3）由于功能失效引起的危害：预期用途特征的不适当、不适当的产品包装（产品污染和／或变性）、失去产品的完整性。

表2  产品主要危害

	危害类型
	可能产生的危害
	形成因素
	控制措施

	生物学危害和化学危害
	生物污染
	产品没有灭菌或灭菌没有达到标准
	严格控制灭菌工艺

	
	环境污染
	生产环境污染产品，如包装破损、外来的纤维、粉尘、细菌、其他杂质等
	严格控制生产环境及包装工艺

	
	生物相容性
	采用了不合格原辅材料；
生产引入了外来物质、工艺物质没有被有效去除；

灭菌剂残留于高吸附的敷料中
	产品设计开发过程筛选合格原材料，原材料入厂检验；

严格控制生产过程和工艺用水；

严格控制灭菌工艺 

	
	化学危害
	原料中甲醛等残留的危害
	采购合格材料，产品标准制定相应指标

	与产品使用相关的危害
	不适当的标签
	外部标记不全面、标记不正确或不能够清楚易认
	标记印刷清晰正确；标记内容按相关要求标记全面

	
	不适当的说明书

说明书上的注意事项不全
	没有操作说明书或内容不全；

如缺少详细的使用方法、缺少必要的警告说明；

使用前未检查产品灭菌或包装状态
	规范说明书。

	
	由不熟练或未经训练的人员使用
	使用者未经培训或培训不足，不能正确使用产品；未按规定更换产品
	说明书上提示

	
	对一次性使用产品的很可能再次使用的危害性警告不适当
	说明书中未包含只限一次性使用
	规范说明书

	功能失效引起的危害
	不适当的预期用途表述 
	说明书中未能清楚表明产品用途
	规范说明书

	
	不适当的产品包装（产品污染和／或变性）
	生产、运输、搬运和储存过程中导致包装破损；

包装封口不严密；

包装材料选择不适当
	规范包装

	
	失去产品的完整性
	产品各构件之间缝制或粘合不牢固
	严格控制生产工艺、产品检验


（八）产品的主要技术指标

本条款给出护脐带需要考虑的主要技术指标，其中部分技术指标给出了定量要求，其他指标企业可参考相应的国家标准、行业标准，根据企业自身产品的技术特点制定相应的要求，但不得低于相关强制性国家标准、行业标准的有关要求。如有不适用条款（包括国家标准、行业标准要求），企业在标准的编制说明中必须说明理由。

1. 外观（由企业制定）

举例：包装完好，产品清洁无污染，缝制牢固，无脱线、跳线现象，标签文字清晰。

2. 尺寸（由企业制定）

建议长度不得小于42cm。

3. 理化性能

3.1 吸水性能：建议吸水后重量应不小于自身重量的8倍。

3.2 脱脂棉纱布

3.2.1  365nm荧光物

3.2.2 下沉时间

3.2.3 酸碱度

3.3 棉布

3.3.1 甲醛含量≤20 mg/kg

3.3.2 pH值：4.0～7.5

3.4 水刺法非织造布

断裂强力

3.5 粘扣带

剥离强度

3.6 医用胶贴

3.6.1 持粘性

3.6.2 剥离强度

3.7 如采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10mg/kg

4. 生物性能

4.1 无菌

4.2 生物相容性评价应包括细胞毒性、迟发型超敏反应、皮肤刺激。（注：脱脂棉纱布产品除外）

（九）产品的检测要求

产品的检验包括出厂检验和型式检验。

出厂检验至少应包括外观、尺寸、环氧乙烷残留量（若采用环氧乙烷灭菌）、无菌等项目。型式检验为产品标准全性能检验。

（十）产品的临床要求

1. 采用医用脱脂棉及脱脂棉粘胶混纺纱布材料制成的产品，依据原国家食品药品监督管理局《豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行）》（国食药监械〔2011〕475号），可书面申请豁免提交临床试验资料。

2. 采用其他材质制成的产品，临床试验应按照《医疗器械临床试验规定》及《医疗器械注册管理办法》附件12的要求进行，临床试验机构应为国家食品药品监督管理部门会同国家卫生计生部门认定的临床试验基地。同时应注意以下要求：

2.1 确保受试人群具有代表性。

2.2 明确产品规格、型号、预期用途。

2.3 临床试验例数应满足统计学要求。

2.4 试验持续时间应根据受试者的状况和产品预期用途以及统计学的要求确定。

2.5 临床对照一般采取随机同期对照的方式，即受试者随机分配至试验组和对照组，同期进行临床试验，最后将结果进行比较。应明确对照产品注册证号、生产厂家等信息。

2.6 应明确进行临床研究的科室、临床负责人、参与者等信息。

2.7 若提交同类产品临床试验资料或临床文献资料的医疗器械，则应满足：

2.7.1 如果提交其他企业已上市的同类产品临床试验报告或临床文献资料，则应提供详细的对比说明，包括产品基本原理、结构组成、材料、主要技术性能指标、适用范围、禁忌症等方面的比对；

2.7.2 如果两种产品的材料不一致，则应提供材料安全性等同的证明文件；

2.7.3 临床文献资料是指“两篇以上核心医学刊物公开发表的能够充分说明产品预期临床使用效果的学术论文、专著以及文献综述”。

2.8 对临床试验中如何正确使用产品，产品制造商应提供必要的培训。

（十一）产品的不良事件历史记录

暂未见相关报道。

（十二）产品说明书、标签、包装标识

1. 护脐带说明书的编写应符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》及相关标准的要求。

2. 护脐带说明书应当包括以下内容：

2.1 产品名称、型号、规格；

2.2 生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方法；

2.3 《医疗器械生产企业许可证》编号、《医疗器械注册证》编号、注册标准代号；

2.4 产品使用的原材料及结构、组成；

2.5 产品主要性能，应按注册标准中规定的叙述；

2.6 产品适用范围，应根据临床试验资料、专家审评意见等有关技术文件叙述；

2.7 说明书中至少应有以下有关注意事项、警示以及提示性内容:

2.7.1 操作注意事项（如产品使用可能带来的副作用；及时更换的提示）；

2.7.2 注明“一次性使用”字样或符号，禁止重复使用；

2.7.3 注明灭菌方式、“无菌”、“无菌失效年月”等字样或者符号，如包装破损严禁使用；

2.7.4 产品使用后需要处理的，应当注明相应的处理方法；

2.7.5 使用前检查包装是否完好，并对外包装标志、生产日期、有效期进行确认，并在灭菌有效期内使用；

2.7.6 产品贮存条件和方法。

3. 产品说明书、标签、包装标识应当符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（国家食品药品监督管理局令第10号）及相关标准的要求。

4. 标签和包装标识

护脐带的包装标识应符合YY/T 0466.1-2009《医疗器械  用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求》等标准的要求。
（十三）注册单元划分的原则和实例

1.医疗器械产品的注册单元以材质、结构、性能指标和预期用途为划分依据。

2.同材质、性能指标和预期用途的产品应作为同一注册单元。

3.不同材质、性能指标但相同预期用途的产品也可作为同一注册单元。

例：

带或不带内垫的护脐带可作为同一注册单元；

脱脂棉纱布或水刺无纺布护脐带也可作为同一注册单元。

注：采用其他功能性材料制成的护脐带，应视作不同注册单元。

（十四）同一注册单元中典型产品的确定原则和实例

1.  同一注册单元中典型产品是指能够代表本注册单元内其他产品安全性和有效性的产品，其材料最多、或结构最复杂、或功能最齐全、或风险最高。

2. 典型产品的确定可以通过比较同一注册单元内所有产品的技术结构、性能指标和预期用途等相应资料，说明能够代表本注册单元内其他产品的安全性和有效性。

例：

带内垫的产品可覆盖不带内垫的产品。

不同材料的产品不能相互覆盖，应选择一种材质进行全性能检测，其他材质进行差异性检测。

 三、审查关注点

（一）护脐带注册标准编写的规范性，引用标准的适用性、准确性。技术要求的齐全性。

（二）产品技术报告应按国家食品药品监督管理部门对境内第二类医疗器械注册审批的要求编写，重点关注企业产品原辅料入厂检验、灭菌工艺，必要时提交《灭菌工艺验证报告》和《灭菌确认报告》。

（三）安全风险管理报告要审查产品的主要风险是否已经列举，控制措施是否有效，风险是否降到可接受的程度之内。

（四）产品性能自检报告、型式检验报告的完整性，应检项目不得缺项，检验结论及意见等。

（五）产品预期用途，从医疗器械注册申请表、技术报告、安全风险管理报告、产品使用说明书等方面叙述的是否一致。

（六）临床要求

1. 符合国食药监械〔2011〕475号文件的产品提交临床豁免资料时，但应当提交申报产品与已上市同类产品的对比说明。对比说明应当包括作用原理、产品材质、结构组成、主要技术指标、灭菌方法、预期用途、是否家庭使用等内容。

2. 其他产品应按《医疗器械临床试验规定》及《医疗器械注册管理办法》附件12的要求提交临床试验资料。
护脐带产品注册技术审查指导原则编写说明

一、指导原则编写的原则
（一）本指导原则编写的目的是用于指导和规范第二类医疗器械产品护脐带注册申报过程中审查人员对注册材料的技术审评。

（二）本指导原则旨在让初次接触该类产品的注册审查人员对产品机理、结构、主要性能、预期用途等各个方面有个基本了解，同时让技术审查人员在产品注册技术审评时把握基本的尺度，对产品安全性、有效性作出系统评价。

二、指导原则编写的依据

（一）《医疗器械监督管理条例》

（二）《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理局令第16号)

（三）《医疗器械临床试验规定》(国家食品药品监督管理局令第5号)

（四）《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》(国家食品药品监督管理局令第10号)

（五）《医疗器械标准管理办法》(国家药品监督管理局令第31号)

（六）关于印发《境内第一类医疗器械注册审批操作规范(试行)》和《境内第二类医疗器械注册审批操作规范(试行)》的通知(国食药监械〔2005〕73号)

（七）关于印发《豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行）的通知》（国食药监械〔2011〕475号）

（八）国家食品药品监督管理部门发布的其他规范性文件

（九）现行的国家标准和行业标准
三、指导原则的编写格式

指导原则正文的层次和目录遵从国家食品药品监督管理部门的统一要求，语言表述采取提示方式，以利于审评人员直入审查内容。

四、指导原则中部分具体内容的编写考虑

（一）产品的主要技术指标及工作原理的制定征求了临床专家的意见。

（二）产品的预期用途综合了已批准上市产品的核准范围及临床专家的意见。

（三）GB/T 19000系列标准把某些不能由随后的产品检验和试验来充分证实其结果的生产过程称之为“特殊”。灭菌就是这样一个特殊过程。因为其过程的功效不能通过对产品的检验来证实。因此，灭菌过程需在用前确认，过程的性能需进行常规监测。医疗器械只有当使用了一个确认过的灭菌过程，才可以标示“无菌”。 因此，当医疗器械产品采用环氧乙烷灭菌以无菌形式供应时，除了要求环氧乙烷残留量和无菌指标符合标准要求外，还应同时提交《灭菌确认报告》和灭菌批的《常规控制记录文件》。

五、指导原则编写人员

本指导原则的编写成员包括江西省食品药品监督管理局医疗器械产品注册行政审批人员、技术审评人员、质量检验人员；省内医院有关临床专家、江西省纤维检验局专家；相关企业技术人员等。旨在充分利用各方信息和资源，综合考虑指导原则中各项内容，尽量保证指导原则正确、全面、实用。在编写过程中，得到了有关省市食品药品监督管理局的大力协助。
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